








Fire Test Certifcate — Specimen

TESTING = CERTIFICATION » AUDITING

Client:

Job Title:
Client's Order No:

Date of Receipt:
Date of Test Start:

Description of Sample(s):

Work Requested:

UK  Europe

Wira House, West Park Ring Road,
Leeds, LS16 6QL, UK.

Telephone: +44 (0)113 259 1999
Email: info@bttg.co.uk

Website: www.bttg.co.uk

Date: 01 September 2017
Our Ref: 53939-4A
Your Ref: -
Page: 1of3

J. & C. Joel Limited
Corporation Mill
Corporation Street
Sowerby Bridge
Halifax

HX6 2QQ

Surface Ignition Of Curtains & Drapes (Type B)

21 August 2017
31 August 2017

One sample identified as follows was received for testing:

Morass, stated to be FR

We were asked to make the following test:

BS 5867: Part 2: 2008 (2015): Type B Curtains, Drapes and Blinds

Shirley® Technologies Limited. Registered Office: Wira House, West Park Ring Road, Leeds, 1516 6QL.

A company registered in England & Wales with company number 04669651. VAT Number GB 816764800,

The supply of all goods and services s subject to our standard terms of business, copies of which are available on request.
Our laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025.

Copyright © 2017 Shirley Technologies Limited. All rights reserved.

Middle East Vietnam Macau Hong Kong



Fire Test Certifcate — Specimen

Wira House, West Park Ring Road,
Leeds, LS16 6QL, UK.

Telephone: +44 (0)113 259 1999
Email: info@bttg.co.uk

Website: www.bttg.co.uk

Date: 01 September 2017

Our Ref: 53939-4A

Your Ref: -

TESTING » CERTIFICATION « AUDITING Page: 20f3

J. & C. Joel Limited

Sample was identified as follows:

Morass, stated to be FR

BS 5867: Part 2: 2008 (2015): Type B Curtains, Drapes and Blinds

Pre-Treatment
No water treatment required as the sample was stated to be non durable flame retardant.

Conditioning

The test specimens were conditioned for at least 24 hours in the standard atmosphere of 60 + 5 % relative humidity (R.H.) and
20+ 2 °C.

Testing

Three specimens from both length and width were tested in accordance with BS EN ISO 15025: Procedure A (surface
ignition):2002. The sample was tested at 20°C and 60% relative humidity (R.H.).

Each specimen was subjected to an applied flame using propane and a 15 second flame application time. The results obtained
(shown in the table below) were assessed according to the requirements of BS 5867: Part 2:2008 (2015).

Test results relate only to the sample tested.

The results for all tests are given in the table(s) on the following page(s).

Reported by: Countersigned By:..........» AT D L ——
J Coleman P Doherty
Fire Technician Operational Head

Enquiries concerning this report should be addressed to Customer Services.

shirley® Technologies Limited. Registered Office: Wira House, West Park Ring Road, Leeds, LS16 6QL.

A company registered in England & Wales with company number 04669651. VAT Number GB 816764800,

The supply of all goods and services is subject to our standard terms of business, copies of which are available on request.
Our laboratories are accredited to EN ISO/IEC 17025.

Copyright ® 2017 Shirley Technologies Limited. Al rights rese rved,
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Fire Test Certifcate — Specimen

“@ Prifinshiul Hoeh Anlage 4 zum Prifzeugnis

LEIBHEES | PZ-Hoch-130890-2
Fladungen D-97650 Fladungen

Brandschachtpriifung #4414

#4414 GERRIETS,"CONTRA H FEIN rohweiR" Seite B, PN17182
Restlénge: 40cm, max. Rauchtemp.:144°C, Rauch-Int.:19%min
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#4415,GERRIETS,"CONTRA H FEIN rohweiR" Seite B, PN17182
Restlange: 22cm, max. Rauchtemp.:151°C, Rauch-Int.:21%min
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Fabric:
Type:

Morass - Large J&c Joel

B1 the inspiration behind the performance

‘1' Prifinstitut Hoch " .
Anlage 5 zum Prifzeugnis
Lerchenweg 1 PZ-Hoch-130890-2

Fladungen D-97650 Fladungen

Priifung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand s. Seite 2

2: Herstellung und Vorbehandlung der Proben
Aus dem Material wurden Proben fuir den Kanten- und Flachentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung

-Freihangend / Beflammung der Seite A bzw. der Seite B 4%&
4. Prifdatum KW 26 und KW 31 in 2013 b5
5. Versuchsergebnisse ;%

7% gon

g:fllmrza:r]g der Seite B Flichenbeflammung Kantenb?é@ngung ; Qfg
Proben Nr. 1]2]3)4|5]6)1|2]3]at5Fs
Entziindung" 11020101 )3)-f1]-1=-]-1-1-1
Erreichen d. Messmarke"? d g L = -] =] =1=] s
max. Flammenhéhe 9|7 |10 8|7 ]| —-18|~-]—-|-—-]—-]—-] cm
Zeitpunkt 9145|518 -1 9| ~|~|—-|-1-1 .1
Selbstverléschen der Flammen" 1511501511015 - 1150 - | - | - - | -1 1
Ende des Glimmens” w6l /070116l 16]l =1/ -1=-1=-1--1-1 s
Flammen wurden geléscht nach” VAR IV IV VAN [NV N Y Oy (U [y (U [N
Rauchentwicklung (visuell) maRig maRig
Brennendes Abtropfeninnerhalb 20s" | /. [ L[ /] [/ ]-1 /2 ]-T-1T-1-1-1 s
Das Material ist ausgebrannt/zerstort bis max. B 1cm H 8cm.
ggﬂ‘;g;ﬂ:qg der Baite A Kantenbeflammung | Flichenbeflammung 5
Proben Nr. 112|3|4]|5|6)|1]2]3|]4|5]|6
Entziindung" 1= ===t == -]
Erreichen d. Messmarke"? == l=[=[=lTrT=T==1=T=] =
max. Flammenhdhe 8| -~ -[-1-19)-|-]-]-1]-] cm
Zeitpunkt Sl —-]-]-0181-1=-1-1-1-1 ./
Selbstverléschen der Flammen" 15) o | e | e | = | =015 = =~~~ 1
Ende des Glimmens" /7 S S D D D N U U R U
Flammen wurden geléscht nach” VA S I AN A I VA RN R B A s
Rauchentwicklung (visuell) maRig maRig
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s” [ / [ - [-[--[-[-[/]-T-[-1-]-1 s
Das Material ist ausgebrannt/zerstért bis max. B 1cm H 8cm.

"1Zeitangaben ab Versuchsbeginn -/- kein Auftreten des Ereignisses
? jnnerhalb 20 Sekunden -- keine Angabe

P0G-04-FBO05 RevO1



Fabric: Morass - Large J&c Joel

Type: B1 the inspiration behind the performance

“I' Prisfinstitut Hoch y .
Anlage 6 zum Prifzeugnis
Lerchenweg 1 PZ-Hoch-130890-2

Fladungen D-97650 Fladungen

PN 17175: Kantenbeflammung | Flichenbeflammung E
Proben Nr. 1 314|561 ]2|3|4]|5]|6
Entziindung" 1 ==l =l2l2]=1=]=1-
Erreichen d. Messmarke"? IV l=1=-1=-1-01/0100-1T=-1-1-1 s
max. Flammenhdhe 5|7 ]--|-|-18[10]-—-|~-]-]-] cm
Zeitpunkt 12216 -] -] -]-19[13] -]~ -—|- /
Selbstverloschen der Flammen" 15015 — | ~ | |~ 115015) - | - |~ | -1 ./
Ende des Glimmens” /7 [OVA [ (i [y RUS RVSN /N (R QU S RSN B
Flammen wurden geléscht nach" A s === =-]—-]-1-] s
Rauchentwicklung (visuell) maRig maBig L rCHUNGS:
Brennendes Abtropfen innerhalb 208" | / [ /[ -T-[-[-1 /[ ]~-[AF-]-1 oy
Das Material ist ausgebrannt/zerstért bis max. B 1cm H 9cm. e - B
R
PN 17176: Kantenbeflammung | Flichenbeffam - ;«;,S) JF’
Proben Nr. 1 3lals|el1]2]3]|4s5]e]| &
Entziindung" 1l ]-1=1=]-T2]sl-]- [0
Erreichen d. Messmarke”? d11-1=]-1=0s]r0=-1=-1=-]-] s
max. Flammenhohe 8|5~ —-|-—-|-16|6]~-]—-]-]-] cm
Zeitpunkt 2011 =] - - |- 114a]14] - | -1 -]~
Selbstverloschen der Flammen" 15015 | - | - | - 015015 - | - | -~ ./
Ende des Glimmens” AL === =0]r]-1=01-1-] s
Flammen wurden geldscht nach” dd === ]=]-]-1-] s
Rauchentwicklung (visuell) manig mafig
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s” | / [/ [~ ~-[ -]/ /]-]-]-1-1 s
Das Material ist ausgebrannt/zerstort bis max. B 1,5cm H 7cm.
PN 17178: Kantenbeflammung | Flidchenbeflammung 5
Proben Nr. 11234 |5|6|1]2]|3|4]|]5]|6
Entziindung” 1 === 2)2]-1-1-1-]
Erreichen d. Messmarke”? d a1 =1=1=-1s]20=-1=-1=-]-] s
max. Flammenhohe 6|8 ~-|-|-1-17|5]-]-—-]-1]-1] cm
Zeitpunkt 6|15~ -]-1-19719|-1-1|-1- A.
Selbstverléschen der Flammen" 15015 | - | - | - 11515 - | - -~ | ./
Ende des Glimmens” d ===~~~ s
Flammen wurden geldscht nach” /% [NV/R0 RS iy ey (USRS [V (RS (Ui U R
Rauchentwicklung (visuell) maRig mafig
Brennendes Abtropfen innerhalb20s" | /[ /[ -] ~-1-]-1 /11 -]-]1-1-1 s
Das Material ist ausgebrannt/zerstort bis max. B 1cm H 7cm.
"Zeitangaben ab Versuchsbeginn -I- kein Auftreten des Ereignisses

2 innerhalb 20 Sekunden -- keine Angabe

P06-04-FBO5 Revo!



Fabric: Morass - Large J&c Joel

Type: B1 the inspiration behind the performance

“' Prifinstitut Hoch N )
Anlage 7 zum Prifzeugnis
Lerchenweg 1 PZ-Hoch-130890-2

Fladungen D-97650 Fladungen
PN 17179: Kantenbeflammung | Flachenbeflammung 5
Proben Nr. 11234561123 ]4]5]|6
Entziindung" 1 1)~ ~-]-1-01]1]-1-1-1-]
Erreichen d. Messmarke"? Il =1 =1=1=-012120]-1=-1-1-1 s
max. Flammenhohe 8|18~ —-—--19|10]~-]-]-1]-1] cm
Zeitpunkt 519~ -]-|-1815|-]-—-1|-1- A.
Selbstverléschen der Flammen" 15[15) | —~ |~ |- 115|155 - |~~~ ./
Ende des Glimmens" AL = === r]-]=-1-1-] s
Flammen wurden geldscht nach” VA= === =-]~-]~-]-] s
Rauchentwicklung (visuell) maRig maRig
Brennendes Abtropfen innerhalb20s” | / [/ [-[ -] =[] /] /]-]-]-1-1 s
Das Material ist ausgebrannt/zerstort bis max. B 1cm H 8cm.
PN 17180: Kantenbeflammung | Flachenbeflammung 5
Proben Nr. 112(3[4[|5|6[]1]2]|3]4]5]|6
Entziindung" 11 =1=]-=13]2]-]-]=d==1
Erreichen d. Messmarke"? T = = = = L = AT
max. Flammenhdhe 5|16 |-—-]-|-|-]5]8]- ;?Qz - - %?«g
Zeitpunkt wln] -] -1-1-[14]14] ¥ -dHE~R T
Selbstverléschen der Flammen" 15[15] |~ | = |~ |15]15] - £~ |Fedumats 7 &
Ende des Glimmens" L1111+ 1011581~ 9/
Flammen wurden gel6scht nach” AN EEEAEEAE
Rauchentwicklung (visuell) mafig maRig
Brennendes Abtropfen innerhalb20s” | /. [/ [-]~-[-]-1 /] ]=-1-]-1-1 s
Das Material ist ausgebrannt/zerstort bis max. B 1cm H 7cm.
PN 17182: Kantenbeflammung | Flichenbeflammung 5
Proben Nr. 112]|3|4]|5|6)1]2]3]4[5]|6
Entziindung” 1)1 ]—-1-]~-1-12 [ [N ey g .
Erreichen d. Messmarke"? AREEEEA AR
max. Flammenhdhe 716 -1 -1-1-18]7|-]—-]—-|]-—1] cm
Zeitpunkt 5016 (-] -|-{(-411]9)|-1-1-1-—-1 -/
Selbstverléschen der Flammen" 15015 | — |~ | = |15]15]) ~ | -~ | | -/
Ende des Glimmens" dV L === === s
Flammen wurden geléscht nach” FAFAE L A A e e I IR
Rauchentwicklung (visuell) maRig manig
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 sT| ./ H A || - H - H - H - | ./ || ol H - ” - H -- H -- S
Das Material ist ausgebrannt/zerstort bis max. B 1cm H 8cm.
"Zeitangaben ab Versuchsbeginn -/- kein Auftreten des Ereignisses

? innerhalb 20 Sekunden -- keine Angabe

P06-04-FBOS RevO1



Fabric: Morass - Large J&c Joel

Type: B1 the inspiration behind the performance

‘1' Prifinstitut Hoch N .
Anlage 8 zum Priifzeugnis
Lerchenweg 1 PZ-Hoch-130890-2

Fladungen D-97650 Fladungen

PN 17635: Kantenbeflammung | Flichenbeflammung | &
Proben Nr. 11234 |5|6]1]2|3]4]5|6
Entziindung" 1111217019, ]13]-]-] ..
Erreichen d. Messmarke"? AFANRNREENRARNRAEEEE
max. Flammenhohe 415|514 |-|-16]4[3]4|-]-] cm
Zeitpunkt 8|16 10| 5| - |- 111112] ./ 14| -- | -- A.
Selbstverléschen der Flammen" 1015|112 7 | - | - |15|15] /. |15] - | —- | /.
Ende des Glimmens" 1717 17|17 - | - | 16| 15| ... |16 -] - | s
Flammen wurden geldscht nach” VAN RV VN IRV [y (DU VA VRN [NV (NN QRS QU
Rauchentwicklung (visuell) maRig maRig
Brennendes Abtropfen innerhalb20s” | /. |/ [/ [/ ]~/ ] T T-1~-1 s
Das Material ist ausgebrannt/zerstort bis max. B 2cm H 8cm.
PN 17636: Kantenbeflammung | Flichenbeflammung | &£
Proben Nr. 112]3]4|5|6[]1]2]3|4|5|6
Entziindung" 1011 —~l-1311]2[4]-]-
Erreichen d. Messmarke"? L == -1 s
max. Flammenhohe 414|155 |-|-19]8[7]|5|-]-] cm
Zeitpunkt 617183 |-|-011019]9 13| -] - .
Selbstverléschen der Flammen" 81111116 | -~ |~ |15|15|15]15) — | - | ./
Ende des Glimmens" 1711716 16| - | - | 15|16 |16|16| - | - | s
Flammen wurden geléscht nach” VAR (VR IV VAR R B IV VRN VR A RS s
Rauchentwicklung (visuell) maRig maRig
Brennendes Abtropfen innerhalb 208" | /. [ /[ 2 [/ [T -1 210 1 LAl s
Das Material ist ausgebrannt/zerstort bis max. B 2cm H 8cm. /7 6
&’ )
"1Zeitangaben ab Versuchsbeginn -I- kein Auftreten des Ereignisses {D? A fal
2 innerhalb 20 Sekunden -- keine Angabe E /i rOCh F:’\‘:
\z ~ Fladungen &
7 =
%, 2

(=)
'\?A/b’ g’\'\a\/ -
< )

6. Bemerkungen und Erlauterungen zur Versuchsdurchfiihrung -keine-

T Beurteilung beziiglich brennenden Abtropfens/Abfallens
Das geprufte Material gilt als nicht brennend abtropfend/abfallend.

P06-04-FBO5 Rev1
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the inspiration behind the performance

J&C Joel United Kingdom - HQ
uksales@jcjoel.com

J&C Joel Europe
eusales@jcjoel.com

J&C Joel Middle East
uaesales@jcjoel.com

J&C Joel Vietnam
asiasales@jcjoel.com

J&C Joel Macau
asiasales@jcjoel.com

J&C Joel Hong Kong
asiasales@jcjoel.com

09009099

www.jcjoel.com



